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Litauisk casestudie

Del I: Litauisk casestudie — tilnserming og analyse av utgangspunktet for bygningen

1. Tilnaerming til casestudie

Den litauiske casestudien bestar av en analyse av energibehov, energiforbruk og CO2-utslipp i den naveerende
situasjonen for en eksisterende fleretasjes studentbolig i Vilnius, Litauen, samt forslag til alternativer som kan
forbedre energieffektiviteten.

De gkonomiske kostnadene ved de foreslatte forbedringene vil bli undersgkt, samt reduksjonen i
energiforbruk og CO2-ekvivalente utslipp som disse forbedringene medfgrer.

De foreslatte forbedringene vil veere av tre typer:

e  Forbedring av de termiske egenskapene til bygningens termiske skall
e  Forbedringer av HVAC-systemet
e Installasjon av lokale systemer for produksjon av fornybar energi

2. Beskrivelse av studentbolighygget

2.1.Introduksjon
Studenthjemmet ligger i Staneviciaus g. 108, Vilnius, Litauen
De geografiske koordinatene til denne bygningen er:
Breddegrad: 54°43'52.7"N
Lengdegrad: 25°15'14.8"@®

Det er en 5-etasjes bygning for boligformal. Hovedinngangen (frontfasaden) til studentboligen ligger pa
gstsiden av bygningen, vendt mot Staneviciaus Street. Bygningen har et gulvareal pa 600 m2 (40 m x 15 m).

Figur 1: Studentbolig i Vilnius

© BIM4Energy. This work is licensed under a 1
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 license.
BY NC SA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



BIM4ENERGY - . Co-funded by
ER ASMUS s Litauisk casestudie the European Union

2.2.Byggplaner
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Figur 2 Kjellerplan.
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Figur 3 Plan for fgrste etasje (fgrste efasje).
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Figur 4 Plan for andre etasje (fgrste etasje).

2.3.Termiske klimamaterialer

Den termiske innkapslingen av en bygning refererer til det samlede systemet av elementer som skiller de
klimatiserte innvendige rommene fra det uklimatiserte utemiljget. Det inkluderer yttervegger, tak, gulv
(spesielt de som er i kontakt med uklimatiserte omrader eller bakken), samt vinduer og ytterdgrer.

Den primaere funksjonen til termisk innkapsling er d regulere stremmen av varme, luft og fuktighet, og
dermed minimere varmetap i kalde arstider og varmetilfgrsel i varme arstider. Det reduserer ogsa
luftinnstrgmning og luftutstrédmning, noe som bidrar betydelig til beboernes termiske komfort og bygningens
samlede energieffektivitet.

Ytelsen til den termiske innkapslingen vurderes vanligvis gjennom termisk motstand (R-verdi), termisk
transmisjon (U-verdi) og lufttetthet.

En godt designet og riktig konstruert termisk kappe er avgjgrende for 3 oppna hgye energistandarder,
redusere driftsenergikostnadene og opprettholde inneklimaet.

Egenskapene til elementene som inngar i den termiske klimaskjermen til den studerte bygningen, er
beskrevet nedenfor.
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Gulv i kontakt med bakken (avrettingsmasse)

Layers

1 - Concrete. Medium density (density 2200): 30.00 cm
Total thickness: 30.00 cm

Thermal description
Thermal resistance: 1.00 (m*K)/W

Vegger i kontakt med jord

Layers
1 - Concrete. Medium density (density 2200): 38.00 cm
Total thickness: 38.00 cm

Thermal description
Thermal resistance: 0.23 (m*K)/W

External
Internal
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= 1-M01 - 36 mm brick: 36.00 cm

E 2 - Plaster layer: 2.00 cm
T Total thickness: 38.00 cm

_ L Thermal description
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uE) HE g Heat transfer coefficient (U): 1.46 W/(m*K)
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= E | Thermal capacity: 48581.64 J/m*K
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° .
Fasadedpninger

Vinduer med PVC-ramme og dobbeltglass

Heat transfer coefficient (U) W/(mK)

Solar heat gain coefficient 0.70
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Skillevegger

Layers

1-MO1 - 36 mm brick: 36.00 cm
2 - Plaster layer: 2.00 cm
Total thickness: 38.00 cm

Thermal description

Heat transfer coefficient (U): 1.46 W/(m?K)
Thermal capacity: 48581.64 J/m*K

External
Internal

Tak

Layers

1 - Bitumen. Pure: 1.00 cm

2 - Mineral Wood Panel: 20.00 cm

3 - Concrete. Reinforced (with 2% of steel): 5.00 cm
4 - Hollow core concrete panels: 20.00 cm

Total thickness: 46.00 cm

Thermal description

Heat transfer coefficient (cooling): 0.15 W/(m?-K)
Heat transfer coefficient (heating): 0.15 W/(m?K)
Thermal capacity: 11466.66 J/m*K

Innvendige skillevegger

Layers

1 - Gypsum plastering (density 1000): 1.00 cm
2 - Brick wall 8 cm: 8.00 cm

3 - Gypsum plastering (density 1000): 1.00 cm
Total thickness: 10.00 cm

Thermal description

Heat transfer coefficient (U): 1.44 W/(m?K)
Thermal capacity: 30703.87 J/m*K
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Mellomgulv

Layers

1 - Hollow core concrete panels -Height 200 mm: 20.00 cm
Total thickness: 20.00 cm

Thermal description

Ceiling slab

Heat transfer coefficient (cooling): 2.08 W/(m?*K)
Heat transfer coefficient (heating): 2.94 W/(m?K)
Floor slab

Heat transfer coefficient (cooling): 2.94 W/(m?*K)
Heat transfer coefficient (heating): 2.08 W/(m?K)
Floor slab exposed to open air

Heat transfer coefficient (cooling): 3.57 W/(m*K)
Heat transfer coefficient (heating): 2.86 W/(m?K)
Thermal capacity: 143863.88 J/m*K

2.4.Varme- og klimaanlegg

Sovesalen far varme gjennom sentralisert fjernvarme. Varmen tilfgres sovesalen via en automatisert
varmeenhet (varmekontrollsystem) som automatisk maler utetemperaturen (utetemperaturfgleren er
plassert pa utsiden av sovesalbygningen) og innetemperaturen. Fjernvarme slas pa i hele Litauen nar den
gjennomsnittlige daglige utetemperaturen er pa eller under 10 °C i 3 dager i strekk. Tilsvarende slas det av
nar den gjennomsnittlige daglige utetemperaturen er over 10 °C i tre pafglgende dager.

| Litauen er klimaanlegg ikke relevant og er ikke obligatorisk i henhold til regelverket.

Fjernvarmeproduksjonsutstyret er plassert i en viss avstand fra studentboligene (det er ingen kraftproduksjon
inne i studentboligene), og varmen tilfgres gjennom rgr under bakken via en vannbasert
varmeoverfgringsveeske* (thermofix). Regulering av varmeforbruket til hver studentbolig (leilighetsblokk)
organiseres/utfgres ved automatisk regulering i transformatorstasjonen (som er plassert i kjelleren i
studentboligen). Transformatorstasjonen regulerer varmeforbruket i henhold til utetemperaturen og
varmeforbrukspumpens debet.
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Figur 5: Fjernvarmesystem

Den automatiske modulen i varmeunderstasjonen regulerer varmeforbruket pa to mater:
- ved a gke eller redusere mengden varmeoverfgringsvaeske* til det interne varmesystemet i studentboligen.
- ved a gke eller redusere tilfgrselen til det interne varmesystemet i studentboligen.
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Figur 6: Varmevekslerplate i understasjon (i kjelleren i bygningen)
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2.5.Varmtvannssystem

Varmtvannssystemet bestar av et sentralisert vannvarmesystem av samme type som fjernvarmesystemet. |
bygningens energimodell er det lagt til grunn at varmtvannet til husholdningene leveres fra samme nettverk
som fjernvarmesystemet, men med en distribusjonssvinn pa 50 %.

| denne studien av den litauiske bygningen er det antatt at temperaturen pa vannet til husholdningsbruk i
nettverket, fgr oppvarming, er 9 °C.
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| denne casestudien er det lagt til grunn at bygningen har 180 beboere for beregning av behovet for varmt
vann til husholdningsbruk. Behov for varmt vann til husholdningsbruk: 28 liter per person per dag.

3. Utvikling av den litauiske studentboligen Case Study

3.1. BIM-modell av bygningen

En bygningsinformasjonsmodell (BIM) for energianalyse er en digital representasjon av en bygning som
integrerer bade geometriske og semantiske data, noe som muliggjgr detaljerte simuleringer av bygningens
energiprestasjoner. | motsetning til en standard 3D-modell inneholder en BIM informasjon om materialer,
termiske egenskaper, beleggplaner, belysningssystemer, VVS-utstyr og mer.

Nar BIM brukes til energianalyse, fungerer den som et datarikt grunnlag som kan eksporteres til
energisimuleringsprogramvare (EnergyPlus i denne casestudien). Dette gjgr det mulig for energikonsulenter
a evaluere varme- og kjglebehov, dagslys, termisk komfort og samlet energiforbruk.

De viktigste fordelene er:

e Automatisk dataoverfgring fra design til simulering
o Forbedret ngyaktighet takket vaere konsistente og detaljerte inndata
o Integrerte designarbeidsflyter mellom arkitekter, ingenigrer og energianalytikere

Figurene nedenfor viser flere visninger av bygningens geometriske BIM-modell.

Figur 8 BIM-modell
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Figur 9 Kjellerplan i BIM-modell
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Figur 11 Etasjetype i BIM-modell

3.2. Analytisk modell av bygningen.

Den analytiske modellen av bygningen bestar av bygningens innvendige rom, som bygningens innvendige
volum er delt inn i med sine egenskaper (romvolum, flater som eliminerer rommet ...).
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Figur 12 Analytisk modell av bygningen

| dette arbeidet er bygningens innvendige rom gruppert i 16 forskjellige soner.

Disse sonene er:

-1 Z01 - Not habitable

{7 Z02 - Commeoen areas

[+-{7F £03 - Common rooms - GF

@~} Z04 - Common Kitchen and Bath - F1
Tj Z05 - Commen Kitchen and Bath - F2
1"_"]' Z06 - Commen Kitchen and Bath - F3
: i1 Z07 - Commeon Kitchen and Bath - F4
ﬁ Z08 - Apartments GF

i Z09 - Apartments F1-Left

710t Z10 - Apartmente F1 Right

i Z11 - Apartments F2 Left

w1 Z12 - Apartments F2 Right

@-fF Z13 - Apartments F3 Left

@10 Z14 - Apartments F3 Right

11 215 - Apartments F4 Left

#-17 Z16 - Apartments F4 Right

Sone 1 (ikke beboelig) er kjelleren

Sone 2 (fellesarealer) tilsvarer trapperom, korridorer og haller pa hver etasje i bygningen.
Sone 3 (fellesrom — GF) er en gruppe fellesrom i fgrste etasje av bygningen.

Resten av omradene tilsvarer grupper av leiligheter pa de forskjellige etasjene i bygningen.
Ventilasjonen i den eksisterende bygningen bestar av naturlig ventilasjon.

Ventilasjonsbehovet som er lagt inn i modellen er 0,63 luftskift per time for boliger, fellesarealer,
kjgkken og bad, og 1 luftskift per time for kjelleren.

3.3.Klimadata

Dataene for utetemperaturen som er tatt i betraktning i denne casestudien i denne klimasonen, er som
folger:
Data fra: LTU_Kaunas.266290_IWEC.epw

Temperature (*C)

[ Maximum daily temp. Minimum daily temp, [l Average daily temp.
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Vindfordeling:

4 m/s

8 m/s

12 m/s
16 m/s

> 16 m/s

Solinnstraling pa tomten:
Grafen nedenfor viser den globale solinnstralingen pa en horisontal overflate

Q= 15.8 + 30.2 + 67.1 + 105.6+155.2 + 163.1+159.3+ 136.4+ 82.5 + 447 + 185 + 9.8 = 988.33 kWh/m?
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3.4. Driftsforhold for klimatiserte rom til privat boligbruk

For energianalysen av bygningen er driftsforholdene for de klimatiserte rommene i bygningen brukt, som er
angitt i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Driftsforhold for klimatiserte rom i bygningen for privat boligbruk
Tidsplan (typisk uke)

7:00- 15:00- 23:00-

0:00-6:59 14:59 22:59 23:59
Januar til mai -- -- -- --
Hoy innstilt temperatur (°C) Juni til september 25 - 25 27
Oktober til desember -- -- -- --
Januar til mai 17 20 20 17
Lav settpunktstemperatur (°C)  Juni til september - - - -
Oktober til desember 17 20 20 17
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3.5. Bygningsenergimodell

En bygningsenergimodell er en detaljert digital simulering av en bygnings energibruk, laget for a analysere og
forutsi energiprestasjonen. Den inkluderer innspill som bygningens geometri, orientering, byggematerialer,
isolasjonsnivaer, VVS-systemer, belysning, bruksmgnstre og lokale klimadata. Modellen bruker denne

informasjonen til a beregne energiforbruket til oppvarming, kjgling, belysning, ventilasjon og
stikkontaktbelastning over tid.

Denne modellen er viktig for:
e  Evaluering av designalternativer
e  Estimering av energibesparelser
e Overholdelse av byggeforskrifter
e  Stgtte for sertifisering av miljgvennlige bygninger (f.eks. LEED, BREEAM)

e  Gjennomfgring av kostnads-nytte-analyse av energieffektiviseringstiltak

| HHIR Building

=-[H}] Library

..... E External walls

..... l| Partition walls

----- | Underground walls

..... h Slab-on-ground floors
..... I: Intermediate floor slabs

----- Glazed openings

..... B- Skylights

----- |f= Linear thermal bridges
{7 Zones

- DHW systems

[3--- Air conditioning systems
----- 0 Own shadows

..... I] Remote shadows

Figur 12: Noen komponenter i bygningsenergimodellen

3.6. Litauisk studentboligprosjekt i BIMServer.center
BIM-modellen av bygningen, analysemodellen og energimodellen for bygningens ndvaerende situasjon deles
pa BlM-plattformen BIMServer.center.
Dette prosjektet kan besgkes via fglgende lenke:

https://bimserver.center/es/project/1007275?tab=0
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Figur 13: Prosjekt for studentboliger i BIMServer.center

3.7. Analyserte tilfeller. Beskrivelse

o Tilfelle 1: Utgangssituasjon: Fasade uten isolasjon + doble vinduer +
Sentralisert fiernvarme og sentralisert varmtvann + naturlig ventilasjon.

N

exerior

{ 4+ oppvarming og varmtvann + doble-glazed

windows

(U=2,7 W/m?2K)

o Tilfelle 2: Forbedring 1: 25 cm isolasjonslag i fasader + lavutslippsvinduer med
trippel glass med argongass (U= 0,8 W/m?K)

+ Oppvarming og varmtvann Energy

|
Fasade: 20 cm mineralsk trelag.
Vinduer: Lavutslippsvinduer med argongass og PVC-rammer (U= 0,8 W/m2-K)

e tilfelle 3: Forbedring 2: 25 cm isolasjonslag i fasader + lavutslippsvinduer med
argongass U= 0,8 + Mekanisk ventilasjonssystem med varmegjenvinning

" N

+ It + Oppvarming og varmtvann

rtesior

[
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Mekanisk ventilasjonssystem: 2 vifter (750 W/(m3 /s), hver). Effektivitet for
fglsom varmeveksler: 70 %

o Tilfelle 4: Forbedring 3: Varmtvann med jordvarmepumpe (COP 3,24) + 25 cm

isolasjonslag i fasader + lavutslippsvinduer med argongass U= 0,8+ Mekanisk
ventilasjonssystem med varmegjenvinning.

Energy =T s
input
-— F Varmtvann

| LCOMO FUNCIONA LA ENERGIA BEOTERMIEA?

e Tilfelle 5: Forbedring 4: Solcellepaneler (150 paneler pa 480 W — 3 m2 enhet)=>
(71250 kWh ar)+ Varmtvann med geotermisk varmepumpe + 25 cm
isolasjonslag i fasader + lavutslipps vinduer med argongass U= 0,8 + Mekanisk
ventilasjonssystem med varmegjenvinning.

G N

input
+ varmtvann

Energy
centre

| LOOMO FUMCIONA LA ENERGIA GEOTERMICAT

Kjennetegn ved solcellepaneler:

Modulens effekt er 485 W, virkningsgrad — 22,4 %.
Stgrrelse pa panelet (modul): 3 m?2.

Retning (azimutvinkel): -3°

Hellingvinkel: 40°
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PV technology: Crystalline silicon
PV installed [KWp] 0485 o
System loss [%] 14 é
ERY
2
Slope angle [°] 40 (opt) S w c
Azimuth angle [ -3 (opt) g 30 \
Yearly PV energy production [kWh] 475.93 §
Yearly in-plane irradiation [kWh/m?] 121578 20
Year-to-year variability [KWh]: 26.87
Changes in output due to
Angle of incidence [%] 298 10
Spectral effects %] 159 I I s
Temperature and low irradiance [%] 478 o B Horizon height
Total loss [%]: 19.29 Jan  Feb  Mar  Apr  May Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec —=- Sun height, June
Month Sun height, December

Energiproduksjon fra solcelleanlegget per maned i Vilnius:

Energiproduksjon per

panel Antall Energiproduksjon

kWh paneler kWh
Januar 13,5 150 2035,50
Februar 24,05 150 3607,50
mars 42,96 150 6444,00
april 55,27 150 8290,50
mai 62,92 150 9438,00
Juni 64,01 150 9601,50
Juli 62,07 150 9310,50
August 57,54 150 8631,00
September 45,52 150 6828,00
Oktober 29,07 150 4360,50
November 10,86 150 1629,00
Des 8,08 150 1212,00
Totalt 475,92 71388,00
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3.8.Resultatene av saken. Energiforbruk og energiklassifisering av eksisterende bygning.

| denne delen og i den neste delen vises det arlige forbruket av sluttbruk, primarenergi og ikke-fornybar
primzrenergi tilsvarende de ulike tekniske tjenestene i bygningen for bygningens utgangssituasjon og for de
fire alternativene for & forbedre energiprestasjonen. Forbruket av varme- og kjgletjenester inkluderer
stremforbruket til tilleggsutstyret til klimaanleggene.

| tillegg vises ogsa energiklassifiseringen for de studerte tilfellene (utgangssituasjon og de fire
forbedringsalternativene). Denne klassifiseringen er beregnet i henhold til spanske standarder med hensyn
til tilsvarende klimason: E1

For a klargjgre begreper, innfgres noen definisjoner her:
Totalt primzerenergiforbruk.

Totalt primaerenergiforbruk i sammenheng med en energieffektivitetsanalyse av bygninger refererer til den
totale mengden energi fra alle kilder (som elektrisitet, gass, olje eller fornybare energikilder) som er
ngdvendig for & drive bygningen, inkludert energien som brukes til 3 produsere og levere denne energien.

Mer spesifikt:

e «Primaerenergi» betyr energi i sin opprinnelige, rd form — fgr den omdannes til elektrisitet eller
varme. For eksempel kull, naturgass, raolje eller sollys.

e Dette inkluderer energi som brukes pa stedet (som gass til oppvarming) og omdannet energi (som
elektrisitet), men det tar ogsd hensyn til tap som oppstar under produksjon, overfgring og
distribusjon.

Totalt primaerenergiforbruk forteller deg altsd hvor mye ra energi som til slutt er ngdvendig for a drive
bygningen, og gir et fullstendig bilde av dens miljgpavirkning.

Primarenergiforbruk av ikke-fornybar opprinnelse.

Primaerenergiforbruk av ikke-fornybar opprinnelse refererer til den totale mengden ikke-fornybar
primaerenergi som brukes til 3 drive en bygning, inkludert:

e  Fossile brensler: kull, naturgass og olje
e Kjerneenergi
e  Alle andre ikke-fornybare energikilder
Denne malingen inkluderer:
e Energi som brukes direkte pa stedet, som naturgass til oppvarming

e Energi som brukes indirekte, for eksempel elektrisitet produsert fra kull eller gass (inkludert tap fra
produksjon og overfgring)

Energiforbruk pa forbruksstedet (sluttforbruk).

Energiforbruk pa forbruksstedet, ogsa kjent som sluttforbruk, refererer til mengden energi som faktisk
brukes av bygningen til ulike funksjoner, for eksempel:

e Oppvarming

o Kjoling

e Belysning

e Varmtvann

e Huvitevarer og utstyr

Dette er energien som leveres til bygningen og males pa maleren, for eksempel strgmregninger eller
gassforbruk. Det inkluderer ikke energitap som oppstar under produksjon, konvertering eller overfgring (som
er inkludert i primaerenergi).

Oppsummert:
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o  Sluttforbruk = Energi brukt inne i bygningen, slik det oppleves av brukeren.

e  Primaerenergi = Sluttforbruk pluss tap oppstrgms (f.eks. kraftverkseffektivitet, tap i nettet).

e Tilfelle 1: Utgangssituasjon: Fasade uten isolasjon + doble vinduer + sentralisert fjernvarme og

sentralisert varmtvann + naturlig ventilasjon.

Exterior

nterior

=+ Oppvarming og varmtvanns

Energiforbruk i bygningen: Utgangssituasjon.
Energiforbruk for bygningens tekniske tjenester

BYGNING (S, = 2363,76 m2)

. . EF EPtot EPnren
Tekniske tjenester o o o o o o
(kWh/ar) (kWh/m?2-ar) (kWh/ar) (kWh/m?2-ar) (kWh/ar) (kWh/m?2-ar)
Oppvarming 292781,52 123,8 418789,87 177,17 225989,72 95,61
Kjgling 28 0,01 66,19 0,03 54,37 0,02
DHW 163407,07 69,13 212428,82 89,87 99268,50 42,00
456216,68 193,00 631284,88 267,07 325312,59 137,63
hvor:
Su : Boareal inkludert i den termiske konvolutten, m2.
EF: Endelig energiforbruk ved tekniske tjenester p8 forbruksstedet.
EPwt Totalt primaerenergiforbruk.
EPnren Primaerenergiforbruk av ikke-fornybar opprinnelse.
. . . . o .
Endelig energiforbruk i bygningen. Manedlige resultater.
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Des Ar
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh)  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (RWh)  h/3n)  (kWh/ma-8r)
BYGNING (S, = 2363,76 m?)
Oppvarming] 52165 51779,7 42518,5 19344,9 5454,6 - - - - 26047,1 41740,0 52017,3|291067,8 123,1
Kjgling] - - - - - - 0,2 75,4 - - - - 75,6 1]
Energiforbruk
DHW] 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4(163407,2 69,1
TOTALY66044,2 64315,0 56396,9 32775,6 19333,0 13430,7 13878,6 13953,8 13430,7 39925,5 55170,7 65895,7|454550,6 192,3
Oppvarming] 46351,1 46018,6 37546,5 16676,3 4530,8 22725,0 36966,8 46224,4| 257039,5 108,7
Nettverk 1 (Rgd 1) Kjgling|
DHW] 13878,4 12535,3 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4 13878,4 13430,7 13878,4 13430,7 13878,4( 163407,2 69,1
Oppvarming] 6125,3 6072,3 5212,7 2780,7 976,5 3473,7 5007,3 6093,5 35741,9 15
Kjgling|
DHW|
Elektrisitet
Ventilasjon|
Fuktighetskontroll|
Belysningj
Oppvarming|
Elektrisitet P
(Erstatningssystem) Kjgling 28,1 28,1 0
DHW|
Ceftotal] 66354,8 64626,2 56637,5 32887,7 19385,7 13430,7 13878,4 13906,5 13430,7 40077,2 55404,8 66196,3(456216,7 193,0
hvor:
Su: Boareal inkludert i termisk klimaskjerm, m2.

Cer totat Energiforbruk p8 forbruksstedet (sluttforbruk), kWh/m?2-8r.

Sleicl
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Energiklassifisering av bygningen: Utgangssituasjon.
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Klimasone (tilsl.) E1 Bruk Privat bolig
ENERGIKLASSIFISERING AV BYGNINGEN I UTSLIPP
1.
GLOBAL INDIKATOR DELINDIKATORER
[ <104 Ag OPPVARMING Varmtvann
Oppvarmingsutslipp Varmtvannsutslipp
29,91D [kgCO2 /m?2-8r] A [kgCO2 /m2-8r]
20,23 9,68
KIOLING BELYSNING
Kjgleutslipp Belysningsutslipp
Globale utslipp [kgCO; /m24ri® [kgCO2 /m2-3r] A [kgCO2 /m?2-3r]
2 0 -

Den samlede vurderingen av bygningen uttrykkes i form av karbondioksidutslipp til atmosfeeren som fglge av

energiforbruket.

kgCO2 /m2-&r kgCO: -ar
CO2-utslipp fra strgmforbruk 5,01 11839,88
CO2-utslipp fra andre drivstoff 24 58862,51

ENERGIKLASSIFISERING AV BYGNINGEN I

PRIMARENERGI

FORBRUK AV

IKKE-FORNYBAR

*

Ikke-fornybar primaerenergi refererer til energien som forbrukes av bygningen fra ikke-fornybare kilder som ikke har

gjennomgatt noen omdannelses- eller transformasjonsprosess.

GLOBAL INDIKATOR DELINDIKATORER
469 A8 OPPVARMING Varmtvann
Primaerenergi til Varmtvann
oppvarming Primeerenergi
137,63 D [KWh/m2-8r] A [kWh/m2-3r]
95,61 42
<L KIGLING BELYSNING
) . ) Primaerenergi til kjgling Prlmaeren_ergl til
Globalt forbruk av ikke-fornybar primaerenergi [kWh/m?2-3r] A belysning
[kWh/mz2811) [kWh/m?2-ar]
0,02 -

DELVIS VURDERING AV ENERGIBEHOV TIL OPPVARMING OG KJGLING

Energietterspgrselen for oppvarming og kjgling er den energien som trengs for & opprettholde bygningens innendgrs

komfortforhold.

OPPVARMINGSBEVIS

KIGLEBEHOV

123,14 E

Ikke kvalifisert

6 Oppvarmingsbehov [kWh/m2-8r]

Kjglebehov [kWh/m2-8r]

1 Den globale indikatoren er summen av delindikatorene pluss verdien av indikatoren for tilleggsforbruk, hvis aktuelt (kun tertizere bygninger,

ventilasjon, pumping osv.). Egenforbruk av elektrisitet trekkes kun fra den globale indikatoren, ikke fra delverdiene.
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